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Reg. No. 230/I-027 Reg. No. 230/N-003

EnviroTeam Slovakia

SPRAVA O PERIODICKEJ A UPLNEJ OPRAVNENEJ INSPEKCII ZHODY

a o vysledkoch integralnej opravnenej kalibracie a opravnenej skusky automatizovaného meracieho
systému emisii a suvisiacich stavovych a referenénych velic¢in (AMS-E SP2) zo Spekacieho pasu ¢. 2
v prevadzke spolocnosti U.S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice

Nazov akreditovaného inspekéného organu/  EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukuéinova 23, 040 01 KoSice
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism.a)  1C0: 35 957 239

zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni

neskorsich predpisov:

Cislo spravy: 03/160/2023 Datum: 23. 8. 2023
Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. 1CO: 36 199 222
Miesto/lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel KoSice, 044 54 KosSice

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena kalibracia, oprdvnena skdska a opravnena inSpekcia zhody
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych
a referenénych veli¢in podla § 20 ods. 1, pism. b) bodu 1, pism. c)
bodu 1 a pism. d) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy o kontrolnej ¢innosti : AN307FLO001

Datum zmluvy: 01/2021

Deni oprdvnenej technickej ¢innosti: 26. - 28.6.2023

Osoba zodpovedna za opravnenu Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976

kalibraciu a skusku (veduci technik) rozhodnutie MZP SR o vydani osved¢enia

a inSpekciu zhody (inSpektor) podla zodpovednej osoby ¢. 27658/2016, zo dria 18.5.2016

§ 20 ods. 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov:

Spréava obsahuje: 27 stran
7 priloh

Ucel opravnenej technickej ¢innosti:

1.Periodickd opravnena inSpekcia zhody a integralna opravnend kalibracia a opravnend skuska
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych a referencnych veli¢in podla § 4 ods. 8
a § 14 ods. 4 a 5 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni vyhlagky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

2. Uplnd opravnend inspekcia zhody a integrdlna opravnena kalibracia aopravnend skuska
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych a referenénych veli¢in podla § 4
ods. 8, § 14 ods. 2 pism. e) a § 14 ods. 3 vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z. z. v zneni vyhlasky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.
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Prevadzka:

DZ Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca
VAR PCZ: 0301267

Cas prevadzky:

24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo podla poZiadaviek vysokych peci, emisne
jednoreZimova, kontinudlne emisne ustdlena

Zdroje / zariadenia vzniku emisii:

Spekaci pas ¢. 2 (komin ¢. 201)

Merané zlozky:

hmotnostna koncentracia a mnozstvo emisie: TZL, CO, NOx ako NO2, SO>
stavové a referencné veliCiny: kyslik, objemovy prietok

Objekty inSpekcie zhody:

Automatizovany meraci systém emisii AMS-E SP2

Objekt inSpekcie zhody:

Automatizovany meraci systém emisii AMS-E SP2

Vysledok inSpekcie:

Upozornenie na zhodu/nezhodu / Merana zlozka

. . P NOx ako . objemovy
1 2
Predpis?) Suhrnna poZiadavka 2) TZL SO, NO, co kyslik prietok
g ;gr:s.al) a ods. potrebnevz?izir:;e emisné shoda hoda shoda shoda _ _
§ 7 ods. 2 a ods. potrebné stavové
5 pism. a) a referencné veliciny zhoda zhoda
7 . . Y . ,
i pg:qs :; aods zvySkova vlhkost - zhoda zhoda zhoda zhoda -
§ 7 ods. 4 a ods. L, .
5 pism. ) osobitné podmienky
7 ods. 5 pism. latné normy, norma-
2) 1 P ptivne poiiazavky ) zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§ 7 ods. 5 pism. .. o
0 poziadavky na kalibréciu -3) zhoda zhoda zhoda zhoda -3)
7 ods. 5 pism. | spravnost, porovnévacie
Z) ! pm:ranie Spo SR\II\/I 4\; 5)| zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda nezhoda
§ 7 ods. 5 pism. ,
o) meraci rozsah zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda -
%7 ods. 5 pism. k::;;i:iyc’;f:z:?: zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§ 7 ods. 5 pism. stavové signaly o
g 1. prevadzke zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§ 7 ods. 5 pism. | regulovanie prevadzky — B _ _ _ _ _
g) 2. akény plan (ak je)
2)7 ods. 5 pism. napgj‘ﬂ:"jkii‘j‘;yéie zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
3 7 ods. 5 pism. ¢asova vyuzitelnost za rok zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
j§) 7 ods. 5 pism. Spr;r\\//r;ﬁ';c\;agj;)j\/jvnle zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
%7 ods. 5 pism. pf;’::;:/c‘;yf/';‘ljcklzv zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
3 7 ods. 5 pism. hzirl‘;’rf‘e’r:fojg‘;;zjk';a zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda :
i; ods. 5 pism. Srzr:;/;;f/;vgn?\?scizu zhoda zhoda zhoda zhoda - -
§ 7 ods. 5 pism. .
n)§7ods.7 :t:z;c:;?:)yri::anr:ila zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
(Pril.5)
§)7§07d2'd55 pésm. :;ZT::ELV;:;):;;; zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
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Objekt inspekcie zhody: Automatizovany meraci systém emisii AMS-E SP2
Vysledok inspekcie: Upozornenie na zhodu/nezhodu / Merana zlozka
. . P NOx ako ; objemovy
1 2

Predpis?) Suhrnnd poziadavka 2) TZL SO, NO, co kyslik prietok
3)7 ods. 5 pism. Sp”z:;gz:viigfetg?ov zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
;7 ods. 5 pism. zverejns;/?;fol;ﬁormacu zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
2)7 ods. 5 pism. sgﬁligan/iyo:(;cl:::n zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§)710ds' > pism. prev;:;:fao\ézgzr::rola zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
?)720ds. > pism. prevakS:E;);/aQI;tgtrola zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda -6)
5)710d5' > pism. technlckic:;);uEmentaua zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
5)720(:'5' > pism. dokukn;r?;\rtjlilzi/l_s;emu zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda -
5)730(15' > pism. :léisizu::ﬁc:tlzdnzk;?z:; zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
5)740(15' > pism. ;ﬂixégfggzalsﬂnsli zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda

7 ods. 5 pism. hadzaju

t§) 1ods > pism opz\?::ngizaaﬁgfscia zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
t§)720ds. > pism. oz:?\j;};:zji:;ia zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
S;Ods' > pism. op‘:gsgz:zc?zzgj:lfcia zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda

— Neurcéovana zhoda, poziadavka nie je ustanovena predpisom ani sihlasom/povolenim a nie je pre danu veli¢inu $pecifikovana
ani v dokumentacii AMS-E.

1) Vyhlaska MZP SR €. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich
okoli v zneni vyhlagky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

2) Skratené znenie, Uplny platny text vid. prislu$né ustanovenie vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni vyhlasky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

3) Neur¢ovana zhoda, kalibracia vykonand s pouzitim Standardnej referenénej metodiky.

4) Hodnotenie na zaklade vysledkov skisok dodanych skusobnym laboratériom.

5) Hodnotenie na zaklade vysledkov kalibracie dodanych kalibraénym laboratériom.

6) Neurcovana zhoda, nie je k dispozicii ndvod pre spésob vykonavania QAL3 podla EN 15267-3.

Posudzovanie splnenia vybranych pozZiadaviek bolo vykonané na zaklade vysledkov skusok a kalibracii
vykonanych skudsobnym a kalibracnym laboratoriom EnviroTeam Slovakia s.r.o. KoSice. Tieto Cinnosti boli
vykonané ako internd subdodavka pre inSpekény organ EnviroTeam Slovakia s.r.o. KoSice, pricom uplné
vysledky st uvedené v prilohe ¢.1 a 2 tejto spravy o inSpekcii zhody.

Pouéenie o platnosti upozornenia na zhodu/nezhodu:

Sprava o opravnenej inSpekcii zhody, vysledky opravnenej technickej ¢innosti a nazor o zhode/nezhode
objektu opravnenej in§pekcie zhody s uréenymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vyddvany orgdnom
ochrany ovzdusia podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie
suhlasu.

Laboratérium zodpoveda za vSetky uvddzané informdcie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Medzi udaje
poskytnuté zdkaznikom patria hlavne informdcie prevzaté z platnej dokumentacie, ktoré su uvadzané v ¢l. 2
a 5 tejto spravy.
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Laboratdrium nenesie zodpovednost za informacie dodané zakaznikom, ktoré moézu mat vplyv na platnost
vysledkov (¢l. 7.8.2.2 normy STNEN ISO/IEC 17025).

Skratky:

AMS-E - automatizovany meraci systém emisii

AST - kazdoroc¢na skuska funkénosti

(C)RM - (certifikovany) referenény material

DL - datalogger

EL - emisny limit

1ZP - Indpekcia Zivotného prostredia

O0O0v - organ ochrany ovzdusia

P-AMS - prenosny automatizovany meraci systém

PC - pocitac (personal computer)

PK - periodickd kontrola AMS-E

QAL - Uroven zabezpecenia kvality podla STN EN 14181

Qv - objemovy prietok odpadového plynu

RMM - referencna manudlna metdda

STPPaTOO - sibor technicko-prevadzkovych predpisov a technicko-organizaénych opatreni
SRM - Standardna referenénd metdda

TPP - technicko-prevadzkovy predpis, resp. podmienky (podfa vyznamu),
TZL - tuhé znedistujuce latky

UK - Uplna kontrola AMS-E

(P)ZL - (plynné) znedistujuca(e) latka(y) podla vyznamu

ZZ0v - zdroj znedlistovania ovzdusia

Symboly:

a - Usek kalibrac¢nej funkcie na osi y (priesecnik)

b - smernica kalibra¢nej funkcie

D - rozdiel medzi hodnotou nameranou SRM y; a hodnotou nameranou kalibrovanym AMS ¥
I (95) - 95 % interval spolahlivosti

kv a to,os; N-1 - hodnoty konstant ky(N) a Studentove t-hodnoty

R? - korelaény koeficient

Sp - smerodajna odchylka rozdielov paralelnych merani

x (AMS) - merany signdl automatizovanym meracim systémom (AMS-E)

y (SRM) - merany signal standardnou referené¢nou metédou (SRM)

Y - kalibrovana hodnota (najlepsi odhad ,,pravej hodnoty”) AMS-E

Yis ; Vis - hodnoty SRM a AMS-E pri Standardnych podmienkach

Oo - smerodajna odchylka spojena s neistotou odvodenou z poZiadaviek pravneho predpisu
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